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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

o

Numéro de dossier : = 5252-17.09.19
Norme méthedologique employée : : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage : - 17/09/2019

La présente mission consiste, suivant l'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, & établir un état de l'instailation électrique,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de 'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contrdle de conformité de l'installation vis-&-
vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation et description du local d’'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d*habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : ................... Appartement

AdreSSe [ iiiviiiinisrernsnraransrns 58 Route de Saint Leu

COMIMIUNE I hvinrinrissssnmnnsssnisnnns 93430 VILLETANEUSE

Département §uveereereerecrinans Seine-Saint-Denis

Référence cadastrale :.............. Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC

Identifiant fiscal : ..ooviviveinnenens . NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Complément(s) i...covvveennnne .......Etage RDC

Numéro de lot(s) tivviiieeeiiiranees Lot numéro Non communiqué

Périmétre de repérage :..... «1eenr Maison individuelle R+1 & usage commercial au rez-de-chaussée (boulagerie) et
d'habitation au ler étage. Avec c6té jardin un petit bitiment de plain-pied 3 usage
commercial.

Année de construction ! ......oeee. < 1949

Année de l'installation @ ..., > 15 ans

Distributeur d'électricité :.......... Engie

Parties du bien non visitées :..... Comble perdu petit batiment {Absence de trappe de visite)

Cave (Inaccessible, encombrement)

B. - Identification du donneur d‘ordre

Identité du donneur d'ordre :
Nom et prénom : .....c.oeseeeernre.. Maitres ETUDE AJILEX
Adresse & oo rssserea 15 rue Drouot

75009 PARIS -~ 9EME
Téléphone et adresse internet : . Non communigqués
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de lntéressé) ; Autre

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:
NOM et Prénom ! covcccecirninneans NON COMMUNIQUE
Aresse | oivriivrnirisrarainneas .

C. - Indentification de 'opérateur ayant réalisé I'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOM &t Prénom : cccivvvivvveersirnsirnssrensnenss . MASSON Antoine

Raison sociale et nom de 'entreprise :....... ARTWELL DIAGNOSTICS
AGFESSE | tviiriiniresriiciiireriarsssaenns 96 rue Chardon Lagache
.............................................. viinensenneees 73016 Paris

NUMEFO SIRET rvienerineaisiniirmasrncreninnnisnnes 45225397400029
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ GRAS SAVOYE
Numéro de police et date de validité : ....... 49 022 209 / 31.12.2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification le 13/12/2017
jusqu'au 1271272022, (Certification de compétence DTI2051)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 5252-17.09.19 Lﬁrvri) Electricité

D. - Rappel des limites du champ de réalisation de I’'état de I'installation intérieure d‘électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de I'installation intérieure d'électricité a basse tension des
locaux & usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circults internes des matériels d'utilisation fixes, destinés & étre reliés
4 l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement & l'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc,, lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 v
en courant continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de I'installation intérieure d'électricité ne porte que sur [es constituants visibles,
visitables, de I'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cébles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas é&tre repérés, notamment :

» les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier} ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particuliérement) ;

» [es parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

» Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. - Synthése de V'état de l'installation intérieure d’électricité

E.1. Ahomalies et/ou constatations diverses relevées

] L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de constatations

diverses.
] L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait 'objet de constatations

diverses.

L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommande au propriétaire
O de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les

dangers gu’elle(s) présente(nt). L'instailation ne fait pas I'objet de constatations diverses.

L'installation intéricure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
3] de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les

dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation fait également i’'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

1. L’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

2. La protection différentielle a 'origine de Vinstallation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

3. La prise de terre et I'installation de mise a la terre.

4, La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche,

6. Les regles liges aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

OD0EMEO00O0KH O &

E.3. Les constatations diverses concernent:

O Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
Des points de contrble n‘ayant pu é&tre vérifiés,

O Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 5252-17.09.19

QM 5 Electricité

F. - Anomalies identifiées

] . . .. Ne
N° Article Libelle et localisation (*) des Article

(1) anomalies (2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises en
osuvre

Le dispositif assurant la coupure d'urgence
n'est pas situé a l'intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible
directement depuis le logement.

B1.3b Remarques : L'AGCP {Appareil Général de
Commande et de Protection) n'est pas
placé a l'intérieur de la partie privative du
logement (Situé dans le local commercial
au rez-de-chaussée)

Au moins un circuit (n'alimentant pas des
socles de prises de courant) n'est pas relié
a la terre.

B3.3.6 a3 Remarques : Présence de circuits
électriques non équipés de conducteurs de
protection (Ensemble de logement :
luminaires)

L'Enveloppe d'au moins un matérie] est
manguante ou détériorée.

Remarques : Présence de matériel
électrique en place dont I'enveloppe est
manguante ou présente des détériorations
(Palier +1 : cache sur tableau, Sé&jour :
prise(s), Salle d'eau / WC ! luminaire,
Cuisine : prise(s) et interrupteur(s),
Chambre 2 : prise(s))

B7.3 a

L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue
sous tension accessible.

B7.3d Remarques : Présence de connexion de
matériel électrique présentant des parties
actives nues sous tension (Cuisine :
domino)

L'installation comporte au moins un
matériel électrique vétuste.

B8.3a |Remarques : Présence de matériel
électrique vétuste (douilles métal, prises)
(Palier +1, Chambre 1, Débarras, Comble
maison {visite depuis la trappe d'accés))

L'installation comporte au moins un
matériel électrique inadapté & l'usage.
B8.3 b Remarques : Présence de matériel
électrique inadapté a l'usage (Palier +1 :
douille de chantier)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 5252-17.09.19 (& ) Electriciie

s

Libellé des mesures

N° Article Libellé et localisation (*) des Ar?it:le compensatoires (3)
(1) anomalies 2) correctement mises en

aeuvre

Au moins un conducteur isolé n'est pas
placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matiére isolante ou
métallique, jusqu'a sa pénétration dans le
B8.3 e | matériel électrique qu'il alimente.

Remarques : Présence de conducteurs

électriques non protégés mécaniguement

{Séjour, Salle d'eau / WC, Comble maison

(visite depuis la trappe d'accés))

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technigue utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

{3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles
fondamentales de sécurité ne peuvent s‘appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit technigues, soit
administratives. Le numéro d‘article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l‘anomalie

concernée,
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que 'opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d‘une anomalie par point de contrble, Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de

déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. - Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations
B11 al L'ens_emb,le_ de I'ingtallqtion électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel a haute
sensibilité inf. ou egal a 30 mA.
B1l1l b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type a obturateur.
Bllc2 Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm.

{1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. — Constatations diverses

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevées,

Constatations supplémentaires :
Logement occupé lors de la visite, certaines parties de I'installation n'ont pu étre visités dii a I'encombrement

d'usage.

L'installation électrique de la partie local commercial de la maison ne rentre pas dans le cadre de notre mission.
Présence d'installation électrique issue du local commercial en activité (Appareil Général de Commande et de
Protection (AGCP ou disjoncteur général), tableaux de répartition, dispositifs différentiels a haute sensibilité
(DDHS)) alimentant des matériels placés dans I'appartement.

Constatation type E1. -~ Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes

Néant

Constatation type E2. - Points de contrdle du diagnostic n‘ayant pu étre vérifiés

. Libellé des points de contréle n’ayant pu étre .
N° Article (1) vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C Motifs
B1 - Appareil général de commande et de Contrdle impossible; Appareillage commun au
B1.3 ¢ protection local commercial (RDC) en activité. Refus de
: Article : Assure la coupure de 'ensemble de I'occupant de procéder a des coupures de
I'installation I'installation
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 5252-17.09.19

@ Electricité

Libetflé des points de contrdle n'ayant pu étre

Article : Installation électrique répondant aux

prescriptions particulieres appliquées a ces locaux

o ALkt .
N® Article (1) vérifies selon norme NF € 16-600 ~ Annexe C Motifs
Controle impossible: Appareillage commun au
B2.3.1 c B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) local commercial (RDC) en activité, Refus de
o Article : Protection de 'ensemble de l'installation l'occupant de procéder a des coupures de
I'installation
B2 Ny D|§po§|t|fs de protectlor‘m dlf-fo_arennelle (DDR) Contréle impossible: Appareillage commun au
Article : Déclenche, lors de 'essai de o I,
. c local commercial (RDC) en activité. Refus de
B2.3.1 h fonctionnement, pour un courant de défaut au plus l'occupant de procéder & des coupures de
égal a son courant différentiel-résiduel assigné occupan P P
Lot £ I'installation
{sensibilite)
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) ICon?roIe |mpo§s:blgbépparelllc§g.?'conn?undau
B2.3.1i Article : Déclenche par action sur le bouton test bcal commercia (, )‘en activite. Refus de
o \ A I'occupant de procéder a des coupures de
quand ce dernier est present installation
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre A ; " .
Ay . - Contréle impoessible: élément constituant la
B3.3.1b Article ._I'Element constituant la prise de terre prise de terre non visible
approprié
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre . . .
B3.3.4b Article : Section satisfaisante du conducteur de and'ucteur de LEP (Liaison Equipotentielle
. T ; A Principale) non visible
liaison équipeotentielle principale
B3 - Prise de terre et installation de mise a la terre | Contrdle impossible: Appareillage commun au
B3.3.6.1 Article : compensatoire correctement mise en local commercial (RDC) en activité. Refus de
Mesure caeuvre, en |'absence de conducteur de protection ['occupant de procéder a des coupures de
dans les circuits I'installation
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités A . .
P . Contréle impossible: Appareillage commun au
B4.3 al gﬁig&e a la section des conducteurs sur chaque local commercial (RDC) en activité, Refus de
Article : Présence d'une protection contre les :.?r::sil;'ﬁggigge proceder a des coupures de
surintensités a l'origine de chaque circuit
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
B5.3 b douche La LES {Liaison Equipotentielle
’ Article : Section satisfaisante de la partie visible du | Supplémentaire) n'est pas visible
conducteur de liaison équipotentielle
supplémentaire
B6 - Respect des régles lides aux zones dans
chaque local contenant une baignoire ou une Absence d'indication de l'indice de protection
B6.3.1a douche

(IP) du luminaire (Salle d'eau / WC)

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technigue utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant I'installation électrique et/ou son environnement

Néant
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 5252-17.09.19 Q_;‘J Electricité

H. — Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n‘ayant pu étre visitées et justification :

Comble perdu petit batiment (Absence de trappe de visite)
Cave (Inaccessible, encombrement)

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification - 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX (détail sur www.cofrac.fr programme
n°4-4-11)

Dates de visite et d'établissement de I'état :
Visite effectuée le : 17/09/2019
Etat rédigé & Paris, [e 17/09/2019

Cachet de I'entreprise

ARTWELL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

96, rue Chardon Lagache 75016 PARIS!

Tel. : 01 42 24 65 50 Fax : 01 42 24 52 12
! RCS Parls B 452 253 974 - APE 7438

Par : MASSON Antoine
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Etat de I'Installation Intérieure d'Electricité n° 5252-17.09.19 @Electﬂcité

1. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

BI1

Appareil général de commande et de protection : Cet apparell, accessible a l'intérieur du logement, permet
diinterrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de [‘alimentation
€lectrique.

Son absence, son Inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de
danger (risque d'électrisation, velre d‘électrocution), d’incendie ou d'intervention sur I'installation électrique.

B.2

Protection différentielle a Vorigine de linstallation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les
risques de choc électrique lors d’un défaut d'isclement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvals fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

B.3

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut disclement sur un
matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qul en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur Inexistence partielle peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

B.4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circults & cartouche fusible, A I'origine de
chaque clreult, permettent de protéger les conducteurs et cébles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-clrcuits,

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a I'origine d’incendies,

B.5

Liaison équipotentielle dans les [ocaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I"écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qul peut étre la cause
d'une électrisation, volre d’'une électrocution.

B.6

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en oeuvre de
Vinstallation électrique & lintérieur de tels locaux permettent de Hmiter le risque de chocs électrigues, du fait de la
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celul-¢l est moulllé ou Immergé.

Le non-respect de celles-cl peut étre |a cause d'une électrisation, volre d’une électrocution,

B.7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans
une boite dquipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent dimportants risques d‘électrisation, volre
d’électrocutlon.

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsqufls sont trop anciens,
n‘assurent pas une protection satisfaisante contre l'accés aux partles nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d'Isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés & I'usage que l'on veut en faire, lls deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’lmportants risques d’électrisation, volre d'électrocution.

B.9

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque
I'installation électrique Issue de la partle privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d'électrisation, voire
d'électrocution.

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de linstallation électrique et des équipements
assoclés a la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs élaciriques, du fait de la réductlon
de la résistance électrique du corps humaln [orsque celul-cl est mouillé pu immergé. Le non-respect de celles-cl peut &tre
la cause d'une électrisation, voire d’'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

1. - Informations complémentaires

Correspondance
avec le groupe
d’informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) & haute sensibilité protégeant I'ensemble de l'installation

électrique : L'objectif est d'assurer rapldement la coupure du courant de Vinstallatlon électrique ou du circult concerng,
dés l'apparltion d’'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occaslonnelle
(telle que Yusure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou (e défaut d’entretien, la rupture du conducteur de
mise & la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire
d'électrocution,

B.11 Socles de prise de courant de type & obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : I'objectif est
d*éviter I'Introduction, en particulier par un enfant, d'un cbjet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tenslon
pouvant entrainer des brilures graves et/ ou I'électrisation, volre |'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d'un puits au niveau d‘un socle de prise de courant évite le
risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de lintroduction des fiche méles non isolées d'un cordon
dalimentation.
(1) Reférence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.
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Annexe - Photos

Libellé de I'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée,

Remargues : Présence de matériel électrique en place dont I'enveloppe est
manguante ou présente des détériorations (Palier +1 : cache sur tableau,
Séjour : prise(s), Salle d'eau / WC : luminaire, Cuisine : prise(s) et
interrupteur(s), Chambre 2 : prise(s))

Libellé de I'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manguante ou détériorée.

Remarques : Presence de matériel électrique en place dont I'enveloppe est
manquante ou présente des détériorations (Palier +1 : cache sur tableau,
Séjour : prise(s), Salle d'eau / WC : luminaire, Cuisine : prise(s) et
interrupteur(s), Chambre 2 : prise(s))

Libelié de I'ancmalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée.

Remarques : Présence de matériel électrique en place dont I'enveloppe est
manquante ou présente des détériorations (Palier +1 : cache sur tableau,
Séjour : prise(s), Salle d'eau / WC : luminaire, Cuisine : prise(s) et
interrupteur(s), Chambre 2 : prise(s))
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Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée,

Remargues : Présence de matériel électrique en place dont I'enveloppe est
manguante ou présente des détériorations (Palier +1 : cache sur tableau,
Séjour : prise(s), Salle d'eau / WC : lurminaire, Cuisine : prise(s) et
interrupteur(s}, Chambre 2 : prise(s))

Libellé de 'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.

Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des
parties actives nues sous tension {(Cuisine : domino)

Libellé de I'anomailie : B8.3 a L'installation comporte au moins un materiel
électrique vétuste,

Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles métal,
prises) (Palier +1, Chambre 1, Débarras, Comble maison (visite depuis la
trappe d'acces))

Libellé de I'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel
électrique vétuste.

Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles métal,
prises) (Palier +1, Chambre 1, Débarras, Comble maison (visite depuis la

trappe d'accés))
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Libellé de I'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matiére isolante ou métallique, jusqu'a sa pénétration dans
le matérie] électrique qu'il alimente.

Remargues : Présence de conducteurs électriques non protégés
mécaniquement (S&jour, Salle d'eau / WC, Comble maison (visite depuis
la trappe d'accés))

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Reégles élémentaires de sécurité et d’'usage a respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
votre installation électrique, vérifiez quelle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher

Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer

Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

* & & o @
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Etat de I'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier ;: . 5252-17.09.19
Norme méthodologique employée : | AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
Date du repérage : : 17/09/2019

La présente mission consiste a établir I'état de l'installation intérieure de gaz conformément & l'arrété du 6 avril 2007 modifi¢, 18
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante
une clause d‘exonération de la garantie du vice caché, en application de I'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié
par |'ordonnance n°2005-655 du & juin 2005. En aucun cas, il ne s’agit d‘un contrdle de conformité de I'installation vis-a-vis de la
réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des batiments

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances !

Type de bALIMENt i eaenne Habitation {partie privative d’'immeuble)
Adresse ! viiiiicieennicseennnn 58 Route de Saint Leu

Commune :....cceeeee verierersnianeaess 33430 VILLETANEUSE

Département ! .ovcveiiiirennnaninan Seine-Saint-Denis

Référence cadastrale @...coveeeneas Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC

Complément(s) fviiiirmciiiiracinn Etage RPC
Numéro de 10t(s) fvenrrcciniinnennn Lot numéro Non communiqué
Périmeétre de repérage ...ccccceveees Maison individuelle R+1 a usage commercial au rez-de-chaussée (boulagerie) et

d'habitation au ler étage. Avec cdté jardin un petit bitiment de plain-pied 3 usage
commercial.

Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel
Distributeur de gaz ! «.viveiviviene. ENgie
Installation alimentée en gaz :....., OUIL

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du proprictaire :
Nom et prénom : .vncnnnnnens NON COMMUNIQUE

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre ;
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Autre
Nom et Prénom ! .coevieiiianeiiaanss Maitres ETUDE AJILEX
AdreSSE [ e 15 rue Drouot

75009 PARIS - 9EME
Titufaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et Prénom : .ureierninnionen, NON COMMUNIQUE

Adresse .oiiieeins

N° de tElIEphone | veeeiiieaiennnnn,

REFErENCES {1reverrersrraraeracrnrnsenenes Numéro de compteur : 002439

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de I'opdrateur de diagnostic :

NOm &t Prénom | vivveiinirernicireisemnseene, MASSON Antoine
Raison sociale et nom de I'entreprise : ............. ARTWELL DIAGNOSTICS
Adresse iciiieenienns s e e e e 96 rue Chardon Lagache
.............. e e e rs s 7 9016 Paris
NUMEFS SIRET @ viververiimserismrainisnmearmsronnes 45225397400029
Désignation de la compagnie d'assurance :....... ALLIANZ GRAS SAVOYE
Numéro de police et date de validité : .............. 49 022 209 / 31.12.2019
Certification de compétence DTI2051 délivrée par : DEKRA Certification, le 07/11/2017
Norme méthodologique employée § .cocoviiiennenns NF P 45-500 (Janvier 2013)
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D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures Puissan Dbsewetions y
az (Genret!), marque, modéle) Type® ceen Localisation {anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de I'absence ou de
9 ' que, kw I'impossibilité de contrile pour chaque appareil concerné)

Mesure CO : Sans objet

Non Non Cuisine Fonctionnement : Appareil a I'arrét
raccordé | Visible Entretien appareil : Sans objet
Entretien conduit : Sans objet

Table de cuisson Non visitile

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiere, radiateur, ....
{2) Non raccordé - Raccordé — Etanche.

Note : Nous vous rappelons I'obligation d’entretien des appareils et de contréle de la vacuité des conduits de fumées,

Note 2 : Notre cabinet s’engage & retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrdlées, dés
lors que les dispositions permettant un contrdle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que fa responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d’incident sur tout ou partie de l'installation, contrdlée ou non.

E. - Anomalies identifiées

) Anomalies

P .

P‘Ei::lso:?:z::::; (:';a‘i";‘;?, Libellé des ancmalies et recommandations Photos
r I

DGIF, 32c¢7)

Absence de I'organe de coupure
supplémentaire sur l'instailation intérieure,

C.4 - 7al
Organe ,de coupure Al Remargues ; Absence de I'organe de coupure
supplémentaire supplémentaire : Le compteur se situe au rez-
de-chaussée dans le garage du local
commercial
Le tuyau d'alimentation de "appareil n'est pas
autorisé d'emploi ou le raccordement en gaz
d'un appareil comporte plusieurs tubes souples
ou tuyaux flexibles. (Table de cuisson Non
C.10-11 visible)
Raccordement en gaz des A2
appareils par tuyaux non rigides Remargques : {Cuisine)

Le matériel n'est pas employé correctement (le
conduit n'est pas raccordé correctement a la
table de cuisson)

Risque(s) constaté(s) : Fuite de gaz

(3) Point de contréle selon la norme utilisée,

(4) Al : Linstallation présente une anomalle & prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation

(5) A2 : Linstallation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitét la
fourniture du gaz, mais est suffissamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur
de diagnostic interrompe aussitdt I'alimentation en gaz jusqu'd suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.

(7} 32c : la chaudiére est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprés du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s‘assurer de la présence du dispasitif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de I'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les controles réalisés ne préjugent pas de la conformité de I'instatlation
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F. — Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes) n’ayant pu étre
controlés et motif :

Comble perdu petit batiment {(Absence de trappe de visite)

Cave (Inaccessible, encombrement)

Nota : Nous attirons votre attention sur [e fait que la responsabilité du donneur d‘ordre reste pleinerment engagée en cas
d’accident ou d'incident sur tout ou partie de linstallation présente dans des batiments, parties du bétiment n"ayant pu

étre contrélés.

G. - Constatations diverses

Commentaires :
[ Attestation de contréle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée

3 justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudiére non présenté

1 Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Installation alimentée depuis le local commercial (Garage)
L'installation gaz de la partie local commercial de jJa maison ne rentre pas dans le cadre de notre mission.
La configuration du logement ne permet pas la visite de la tuyauterie fixe dans son intégralité. (coffrages,

ameublement, doublage, faux-plafond...}

Documents remis par le donneur d’ordre a 'opérateur de repérage :
Néant

Observations complémentaires :
MNéant

Conclusion: .
]:I L'installation ne comporte aucune ancmalie.

EI Linstallation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées ultérieurement.

El Linstallation comporte des anomalies de type A2 qui devront &tre réparées dans les meilleurs délais.

l|:| Linstallation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en service,

O Linstallation comporte une anomalie 32c qui devra faire I'objet d'un traitement particulier par le syndic
-ou le bajlleur social sous le contrdle du distributeur de gaz.

H. - Actions de I'opérateur de diagnostic en cas de DGI

[0 Fermeture totale avec pose d’une étiquette signalant la condamnation de I'installation de gaz

ou
O Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de I'installation

O Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

« référence du contrat de fourniture de gaz, du Paint de Comptage Estimation, du Polnt de Livraison ou du numéro de compteur ;
« codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

[ rRemise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

’ Social et Bureaux : 96 rue Chardon Lagache 75016 PARIS  tel 01 4224 65 50 Fax 01 4224 5212 3/5
SARL au capital de 7500 eurcs — RCS Paris 8452 253 $74 00011 - code APE 7438 Rapport du :
D1 Site : www.artwelldiagnesticsfr - E-malil contact@artwelldiagnostics.fr 17/08/2019



Etat de I'installation intérieure de Gaz nc 5252-17.09.19 Q)Y cAz

1. - Actions de |'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c

O Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

1 remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

Nota : Le présent rapport est dtabli par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA
Certification - 3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Dates de visite et d'établissement de I'état de l'installation gaz :
Visite effectuée le 17/09/2019,
Fait a Paris, [e 17/09/2019

Par : MASSON Antoine Cachet de |'entreprise

ARTWELL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
96, e Chardon Lagache 75016 PARIS'

Tel. : 01 42 24 65 80 Fax : 01 42 24 52 12
! RCS Paris B 452 253 974 - APE 7438

Annexe - Régles élémentaires de sécurité et d’'usage a respecter (liste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de
victimes. La vétusté des installations, I'absence d’entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décedent ou gardent des séquelles
et handicaps a long terme.

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz 7

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer guelques régles de base :
¥ Renouvelez le tuyau de raccordement de 13 cuisiniere ou de la bouteille de gaz régulierement et dés qu'il est
fissuré,
» Faire ramoner les conduits d’évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulierement,
¥»  Faire entretenir et contrdler régulierement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais Il s'agit également d'étre vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
> ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confingé, prés d'une source
de chaleur,
» fermer le robinet d'alimentation de votre cuisiniére aprés chague usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisiniére ou de votre bouteille de gaz,
» assurer une bonne ventilation de votre logement, n‘obstruer pas les bouches d'aération,
» sensibiliser les enfants aux principales régles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d‘une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d’étincelle qui entrainerait une explosion :
$ ne pas allumer la lumiére, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,

ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,

ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,

une fois a l'extérieur, prévenir les secours

Y VvV

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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CERTIFICAT

¢Cc OMPETENTGTE S8

Diagnostiqueur immobilier
certifié

DEKRA CERTIFIGATION SAS certifie que Monsieur . :..

Antoine MASSON B ; .'

est titulaire du certificat de compétences N° DTI2051 pour :

Du
~ Constat de Risque d*Exposition au Plomb 28/09/2017 27{0?/2022 :
- Dlagnostic amlanie sans mention 1312/2017 12f'12t/|2022 \ [I' |
- Etal relatif & la présence de termites (France Métropolltaine) 191012017 18{!:!0!2:022 "’l‘
- Diagnostic de performance énergétique 26/01/2018
- Elat relatif a I'installation Intérleure de gaz 07N 1!201?' -0
- Elat relatif a I'installation Intérieure d'électricité e 2/2.01’7;(..

Ces compétencas répondent alix exigences de compéatences définies en vertu du code de b constuction et da Thabitation (art. L271-49tsuvants F|.2?1-
1 et suivanis sinsi que laurs arrétés d'epplcation”) pour ks diagnostics réglementaires. La preuve de conformits a 46 apportée pﬂrlémll.ﬂlmde )
cartication. Ce certilicat est valable & mrdllunq.te les résulus des dusrs audisde sunveilance soient pleinement setdamris. ’
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dot trarspoits

Ao aléas naturels, miniers ou technelogigues, sismicité, potentiel radon et pollution des sols
! Attention ... s’ils n'impliquent pas d'obligation ou d'inferdiction réglementaire pariculiére, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent étre
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cei état, & remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné a étre en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble
Cet état est établi sur la base des informations mises & disposition par arrété préfectoral

\\1{ e Etat des risques et pollutions

n° 07-3669 duv 3 Octobre 2007 misdjourle  N/g
Adresse de I'immeuble code postal ou Insee commune
58 Route de Saint Leu 93430 VILLETANEUSE

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
L'immeuble est situé dans le périmatre d’un PPR N oui hon []

prescrit anticipé | | approuvé date | |

Si oui, les risgues naturels pris en considération sont liés & :

Inondation || Ctue torrentielle | | Mouvement de terrain Avalanche [ ]
Sécheresse || Cyclone[ | Remontée de nappe | | Feux de forét [ |
Séisme ':l Volcan D Avtre

Exiraits des documents de référence permetiont ja localisation de fimmeuble cu regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriplions de travaux dans le réglement du PPRN oui| | hon
Si oui. les fravaux prescrits ont été réalisés out| | non| |

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M oui[ ] non

presciit| | anticipé [ approuvé [ | date |

Si oui, les risques naiurels pris en considération sont liés & :
Mouvements de terraln D Autre

Exirails des documents de référence permettant la lecdlisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou cles PPR miniers oul D nen
si oui, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR minlers ont &té réclisés ovil D nen EI

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologigques {PPRT)

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRE prescrit et non encore approuvé oui |:\ non

Si out, les risques fechnologiques pris en considération dans |'arrété de prescription sont lies & :
Effet toxique h Effet thermique |:| Effet de surpression

Limmeuble est situé dans le périmétre d'exposition aux risques d'un PPRT approuvé oul [ ] non
Extraits des documents de référence permettant la localisation de ITmmeuble au regard des risques pris en compie

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délgissement D |:|
L'immeuble est situé en zone de prescription oul D nen
Si la transacfion concerne un logement, les travaux prescrits ont &té réalisés oui |:] non |:|
$i la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques cuxquels lmmeuble est exposé oul D non I____l

ainsi que leur gravité, probakilité ef cinéfigue, est jointe & I'acte de vente cu au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en frés faible faible modérée moyenne forte
Zone 1 zone 2 D zone 3 D zone 4 one 5 D
Sitvation de I'immeuble au regard du zonage rég ire & potentiel radon
L'immeuble se situe dans une commune & potentiel radon de niveau 3 oui |:| non
Information relative & la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS} oui[ ] non

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite & une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minigre cu techneolo ique

L'information est mentionnée dans I'acte de venle oui non
Vendeur - Bailleur Date / Liev Acquéreur - Locataire
NON COMMUNIQUE VILLETANEUSE /17/09/201%

Modéle Etat des risques et pollutions MTES/DGPR novembre 2017 en application des arlicles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 dv Code de I'environnement



QUI, QUAND ET COMMENT REMPLIR L'ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D INFORMATION SUR LES SOLS 7

" Quélles sont les personnes-contémées.? - _
» Auterme des arficles L. 125-5 ef R 125-23 & 27 du Code de I'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de Touie ncﬂure dowenf éfre
informés par le vendeur ou le bailleur. qu'il s'agisse ouw non d'un professionnel de I'immobilier. de 'existence des risques auxquels ce bien est exposé.
Un étal des risques, fondé sur les informations fransmises par le Préfet de départernent au maire de la comrmune ol ast situé le bien, doit &tre en annexe de
tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en I'éiai futur d’achévement, de la promesse de venle ou de l'acte réalisant ou
constaiant e vente de ¢e bien immobilier au'il soil béaii ou non béti.

Quandfaut-il établir vn élat des servitudes risques et d'informatfon sur les sols ? .
« L'état des servitudes risques et dinformation sur les sols est obligatoire lors de toute transaciion immobiliére en annexe de foul type de contrat de
location &crit, de réservolion d'un bien en I'état futur d'achévement, de lo promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant lo vente;

Guel est le champ d'applicafion de cefte-obligation ? ‘

+ Cefie obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est airétée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers
bafis ov non batis situés :
1. dans le périmetre d'exposition aux risques délmité par un plan de prévenfion des risgues technologiques ayant fait I'objet d'une approbation par le

Préfet
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines

dispositions ont &ié rendues immeédiatement opposables en application du code de I'environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmeétre mis a I'étude dans le cadre de I'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des

fisques naturels prévisibles prescnt par le Préfet :
4, dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 menticnnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de {'environnement.

5. dans un secleur dinformation sur fes sols
NB : Le terme bien immobilier s'applique & ioute construction individuelle cu colleciive, & tout terrain, porcelle ou ensemble des parcelles contiguas
appartenant & un méme propriétaire ou & une méme indivision.

Ol consulter les documents de référence ?

* Pour chaque commune concemeée. le préfet du département aréte @

- lo liste des terrains présentant une pellufion ;

- o liste des risques & prendre en compte;

- I liste des documents auxquels le vendeur ou s bailleur peut se référer.

= L'arrété préfectoral comporte en annexe, pour chaque communeg concernee |

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concemeés, exceplé pour les plans de prévention des risques technologiques

2. un ou plusieurs extraits des documents graphigues permettani de délimiter les secteurs dinformation sur les sols, les zones exposées aux risques pris en
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, lewr intensité dans chacune des zones ou périméires délimités .

3. le réglement des plans de prévention des fisques définissant notamment les prescriptions et obligations ;

4, le zonage réglementaire de sismicite : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

+ Le préfet adresse copie de I'arrété au maire de chague commune intéressée et ala chambre départemeniale des notaires.,
« L'arrété est affiché reglemeniairement en mairie et publié au recueil des acles administralifs de I'Eiat dans le déepartement.
+ Un avis de publication de I'arrété est inséré dans un journal diffusé dans le déportement.

= Les arrétés sont mis & jour ;

Hdors de la prescription d'un nouvecu plan de prévention des risques naturels, miniers ou fechnologiques ou de medifications relatives @ la sismicité
et/ou lors de la révision annuelle des secteurs dinformation sur les sols ;

Hlors e 'entrée en vigueur d'un arréte préfectoral rendant immedictement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; -lorsque des informations
nouvelles poriées & la connaissance du préfet permettent de modifier I'appréciction de o sismicité locale, des secteurs dinformation sur les sols, de
lo nature ou de I'inlensite des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune.

= Les documenis mentionnés ci-dessus peuvent étre consuliés en mgirie des communes concernédes oinsi qu'd la préfecture et dans les sous-préfectures du
département ou ast stiué le bien mis en ventz ou enlocation. lis sont directerment consultables sur Internet & portir du site de la préfecture de département.

Qui établit I'état des servitudes risques et dlinformation sur les sols ?

+ L'état des risques est élabll directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec I'aide d'un professmnnel qui intervient dans la vente ou o
location du bien,

« Cel état doif &étre &tabli moins de six mois avant la date de conclusion de tout fype de contrat de localion &crii, de la réservatfion pour une vente en I'éfal
futur d'achévement, de la promesse de vente ou de I'acte réalisant cu constatant la vente du bien immobilier auquel 1 est annexé.

» |l est valable pour la totalité de lo durée du contrai et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni & chaque signataire lors de sa
premiére entrée dans les lieux. Le cas échéant. il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

Quelles informations deivent figurer ? B ;

= L'élat des servitudes risques et dinformation sur les sols mentionne la sismicité, Inscription dans un secteur dinformation surfes sols el les risques nafurels,
miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliques par anlicipaticn ou approuvés.
« || mentionne si [linformation relative & lindermnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques oux biens en dehors des logements, est
mentionnée dans le contrat de venie ou de location.
+ I mentionneg aussi la réalisation cu non des fravaux prescrits vis-a-vis de lmmeuble par le reglement du plan de prévention des risques approuvé.
» It est accompagné des extraits des docurmnents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs dinformaftion des sols et
des zonages réglementaires vis-0-vis des risques.
« Pour les biens autres que les logements concemeés par un plan de prévention des risques technologiques, il est cccompagng, en application de I'atlicle
k.125-26 21 lorsque celie-ci a 2ié reque par le vendsur cu le bailleur, de linformation sur le type de risques auxquels te bien est soumnis, ainsi que 1o gravité, o
probabiile et la cinétique de ces risgues.

Comment remplir I'état des servitudes risques et diinformation sur les sols:? . : ;
+ |l faut d'une part reporler au bien, les informations conlenues dans I'arréte préfectoral el dans les documents de référence et d'autre pcri le comp\efer
des corioorophles et des informations propres & I xmmeuble ; ‘msfrer |ndem is& escmphon et reollsohon de 1rovoux.

. Le vendeur au le bailleur doii conserver une copte de I'état des servdudes risques ef dinformation sur les sols dole et visé por I ocquereur ou Ie locatalre,
pour &re en mesure de prouver gu'll a bien &té remis lors de la signgture du conirat de vente ou du bail

information sur les sols et les risques nafurels, miniers ou fechnologiques pour en savoir plus,

consultez le site Internet : www.georisques.gouv.ir
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - TOUR SEGUOIA 92055 LA DEFENSE CEDEX WWW,ECOLOGIQUE-SCLIDAIRE.GOUY FR



Cartes liées a I Etat des risques et pollutions
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de I'environnement

direction
départementate
de I'Equipemont
Sgine Saint-Denis

Sarvice
Environnement et
Urbanisime
Réglomentaire
PHle Connaissance
ei Prévention des
Risques

1, ssplanade Jean Moulin

93007 Bobigny cedex
téléphone !

01 41 60 60 60
télécople !

01 48 30 22 88

E-mall ; courrier@seine-

salnt-
denis.pref.gouv.fr

E’
=

Libersé » Egalin = Franeenivd
REFUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ARRETE n° 07 - 3669
relatif 41a mise 4 jour de linformation des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs
situés sur la commune de Villetaneuse

Le préfet de la Seine-Saint-Denis
Chevalier de 1a Légion dHonnegur

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vule code de 'environnement, notamment les articles L 125-5 et R125-23 AR125-27;
Vulalein® 2004-811 du 13 aofit 2004 de modernisation et de sécurité civile ;

Vu lamété préfectoral n® 2006-0359 du 13 février 2006 relatif a l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs ;

Vu l'actualisation par le laboratoire régional de l'est parisien de la connaissance des
aléas mouvements de temrain sur le territoire des communes de Saint-Denis et
Villetaneuse;

Vu l'actualisation par le bureau de recherches géologiques et miniéres de 1a carte d'aléas
retrait-gonflement des sols argifeux dans le dépaitement de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant l'obligation d'information prévue an I et II de l'article L125-5 du code de
Penvirormement ;

Sur proposition de Monsteur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-
Denis ;

ARRETE :

Artice1:

Le dossier d'information annexé 4 l'arrété préfectoral n® 2006-0359 du 13 février 2006
sugvisé est modifié.

Les éléments nécessaires & l'information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquérenrs et des locataires de biens immobiliers situés dans la commune de
Villetaneuse sont mis @ jour dans le dossier d'information annexé au présent aréte.

ERP



Cartes liées a I Etat des risques et pollutions O
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de I'environnement ERP

Artide2:

Ce dossier comprend :

- une fiche synthétique listant les risques recensés sur le territoire de la commune et les documnents de
méférence attachés, et donnant des indications sur I'intensité des risques recensés lorsquelle est connue ;

-~ les documents auxquels le vendeur on le bailleur peut se référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables en maide de Villetaneuse,
sous-préfecture de Saint-Denis et 4 1a préfecture de Bobigny aux jours et heures habituels d'ouverture des
bureaux.

Artide 3 :
Les informations contenues dans ce dossier sont mises 4 jour an regard des conditions mentionnées 4
larticle L125-5 du code de l'environnement.

Article 4 :

Une copie du présent arrété et du dossier d'information est adressée au maire de la commmune de Vitletaneuse
et 4 la chambre départementale des notaires.

Le présent arrété sera affiché en mairie de Villetanense. 1 est publié au recueil des actes administratifs de
I'Etat dans le département.

11 est accessible sur le site Internet de la préfecture.

Article5:
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfels

d'arrondissement, les chefs de service régionaux el départementaux et le maire de la commune de
Villetaneuse sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de Fapplication du présent arrété.

Fait 4 Bobigny le 3 octobre 2007

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

51“"

Frangois Duntuis



Cartes liées a I' Etat des risques et pollutions
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de 'environnement

a

Librrid + Bgulitd + Fraternind
REPUBIQUE FRANCAUISE

Préfecture de Seine-Saint-Denis

Commune de VILLETANEUSE

Dossier d'informations sur les risques naturels et technologiques
pour Papplcotion des |, | de larticle L 125-5 du code de lenvirornement

1. Annexe 3 I"arrété préfectoral
e 07-35669 du 3 octobre 2007

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles { PPRn ]

La commune est situde dans le périrngtre d'un PPR 1 oul X non_
approuvé  doie 18 avill 1995 clea  Mouvements de terain liés aux anclennes cariéres

prescrit 23 julllet 2001 Mouvements de terrain dus cu retrait-gonflement des arglles

en 17 janvier 2005 Mouvements de terraln

révision

Les documents de référence sont :

Périmétre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé en maine, en sous-préfecture et en préfeciure

(arrété préfectoral, cartograpliic) -
Carte des aléas liés au retrait-gonflement des argiles

(1/160 000" ) x

Carte des aléas anciennes carriéres (120 006°~=) x

Carte des aldas dissolution du gypse (120 000 ) L
3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR1t]

La commune est située dans le périmetre d’un PPR 1 oui non X

dale aléa

Les documents de référence sont :
en maireg, en sous-prefeciure el en prefeciue

4, Descrplion succincte de I'intensité du risque

La commune est sounmse & I'aléc Mouvements de terrain dus au retrait- gonflement des argiles
d'intensiie forte X moyernne X faible X

ERP



Cartes liées a I Etat des risques et pollutions O
En application des articles L 125-5, 125-4 et 125-7 du Code de |'environnement ERP

Piéces jointes

5. Catographie
extralts de documents ou de dosslers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encounis

Extrait au 1/25 000%™ de la carte périmétre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé

(pour toute localisation précise, | est recommandb de cotrsuiter la carte de référence au 15 000'™ figurant dans e dossier ou
périmétre de risgus R. 111-3 valant PPR approuvs)

Carte des aléas liés au retrait-gornflement des argiles { 1/100 000"™ )

Carte des aléas anciennes carrieres (1/20 000*™ )

Carte des aleas dissolution du gypse (1/20 000°™ )

Date d'élaboration de la présente fiche Octlobre 2007



Cartes liées a I Etat des risques et pollutions
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de 'environnement

iy i
gty ]

)
AiE ROy

It

CARTE DE L'ALEA RETRAIT-GONFLEMENT
DES S01.S ARGILEUX

DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS

ALEA FORT
ALEA MOYEN
[ 7] searmms

!
| I 20NE A PRIORI HON ARGILEUSE,
non sujetto av phé éne de retrakt

sauf er: cas de leniille ou de placage argileux loca!
non repéié sur tes cartes géologiques actuelles

Limites communales

Linltes

Echrile ! 11300000 Bources
= =N st , Abm € UTEA ST H IGK 2601
H — Fond de cane SCAN 100¢ » IGH 2007
Reénliselon . UTEA B4 GLUR 7 PGPR

W.B. La caite ci-dessous, & Féchalle du 14100 000, permet dlidentifier les zones ¢'aléa lié
at reftall-gonfiensent des sots arglieux sut le dépanement de la Seine-Salm-Denls.

Ci

la de & &6 séalisée A Téchaile du 1/50 00D La carle
au 1150 00G dalt Bre consultée pour towle localisation plus pocise.

VALODIRE

VALDE-JIARKE

ERP



Cartes liées a I Etat des risques et pollutions O
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de I'environnement ERP

N.B. Catte carle, a I'écheile du 1/25000, permet didenlfier las Zones exposees sur
Fansemble du terdtoira de la communa. C la hie da réfe

qui repré |2 zonage rag! taire du perimétre de risque valant PPR a élé&
réalisée & l'dchella du 1/5000. Elle doll &tte consultée pour loute localisation

plus précise.

arecncn
étirtyineress

pamart
o0 Saa- Lo ey

Périmétre de risque lié i {a présence d'anclennes canléres
{ #n appltcation de Farticle R. 111-3 du code de I'urbanisme )

COMMUNE DE VILLETANEUSE

Zons d'anclennas carridies

pLill

Algan -DOE 83/ 1GC
BOTopa Pays -2+ IGH 2002
Ech: 1725000

Bisgation : DOE 83 Ech 1125000



Cartes liées a I' Etat des risques et pollutions
En application des arficles L 125-

B =N
| e e St e
1
|
é Plan do Prévention des Rispwes
Q?_Os de mowvaments de buraln

CARTE DES ALEAS ANCIENNES CARRIERES

COMMURE DE VILLETANEUSE

ALEAS TRES FORTS

ALEAS FORTS

ALEAS FAIBLES (ne concarne pas Ja commune}

Limite commwnale

[:j ALEARS MOYENS (he cohcerne pas la communa)
—_—

Colrbe de niveau

Alkas -DDE 93 #iLREF
BD Tops Pays - © 8 IGH 2002

Riallnuiion: QDRI

5, 125-6 et 125-7 du Code de |'environnement ERP

N.E. Cette carle, 4 léchelle du 1410000, permet didenlfier fes 2ones daléas

du projet de plan de prévention des tisques de mouvements de teirain,

Cependant, a carnographie de référence a &td réalisée a féchelle du 1/5000

Il g’apt de la carte des aléas anciennes carriéres du projet de FFR qul doit &lre consuliée pour
toute locallsation plus pracise.

LEeh 110000




Cartes liées a I’ Etat des risques et pollutions
En application des ariicles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code dg 'environnement

e
B - u
deTagamanent A

f Prifoctn oo Sebe-Lurt Dini.

© Plan de Prévantion ies Kisgues
qu demovonmls de taraim

CARTE DES ALEAS DISSOLUTION DU GYPSE

COMMUNE DE VILLETANEUSE

ALEAS TRES FORTS {ne concerns pas la communa)

ALEAS FORTS

Ei] ALEAS MOYENS

m ALEAS FAIBLES
—— Limita communale
L — Coutbe de nhweay

Aiss -DDEB) el LREP
BD TopoPays - 00 IGH 2002

Héalisation : DOE 33 "1 Ech: 1110 000

HB. Cette cara. A Féchelle du 1710000 permet didenldier les zones daléas

du prejet de plan de prévention det nisques de mouvements de temain.

Cependant. Ia cartographie de référence a &té réaliste  réchelle du 1/5000.

1l s'agit de la carte des 2léas dissolution du gypse du projet de PPR qui doit &tre consultés pour
toute focalisation pius préclse:

ERP



